
導
水
管
（
場
外
部
）
　
Φ
7
0
0

甲
山
低
区
配
水
池
送
水
管
（
場
外
部
）
　
Φ
7
0
0
及
び
φ
8
0
0

新浄水場用地

甲山高区配水池

新浄水場整備
浄水処理施設
排水処理施設

事業概要図 S＝1:2500(S=1:5000)

：本事業

：関連事業(施工予定)

：整備済

凡例

甲山低区第２配水池（14,000㎥）
HWL+87.0m
LWL+80.0m

既設甲山浄水場整備
導水設備

甲
山
高
区
配
水
池

送
水
管
　Φ
300

参考資料10（修正）：本事業に関係する新浄水場周辺管路の位置図
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甲山低区第1及び第2配水池の詳細図は次ページ
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参考資料10（修正）：本事業に関係する新浄水場周辺管路の位置図
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