
ダクタイル鋳鉄管（DIP）は外面特殊塗装（DD塗装）とする

鋼管（SP）は内外面ポリエチレン粉体ライニングとする流入管

弁室内配管図参照
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DIP フランジ長管 φ600×4000

弁室内配管図参照

SP ニフランジ直管 φ600×2000

SP ニフランジ曲管 φ600×90°

DIP 短管１号　φ600

SP　片フランジ管付ラッパ口　φ600×1550

DIP フランジ片落管 φ800×φ600

DIP フランジ長管 φ600×4000

DIP 片フランジ管　φ600×1460

PLベローズ伸縮管φ600

DIP 片フランジ管 φ600×2550

DIP 短管１号　φ600

断 面 図

平 面 図

甲山低区第１配水池内配管図

※ 2池の配管は対称形で同一の管構成となる

配管詳細図

S=NON SCALE

参考資料15（追加分）：甲山低区第1配水池及び第2配水池の流入管の流入部のレベル



地下平面図
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参考資料15（追加分）：甲山低区第1配水池及び第2配水池の流入管の流入部のレベル


